
Elektrické schéma 

 

 

3 - 4 Čidlo TUV   A Cirkulační čerpadlo TUV 
 5 - 6 Čidlo teploty kotle ÚT   C Čerpadlo TUV 
7 - 8 Bezpečnostní čidlo   D Čerpadlo ÚT 

11 - 12 Ekviterm   E Podavač 
13 - 14 Čidlo směšovacího ventilu   F Ventilátor 
15 - 16 Čidlo zpátečky   G Ventil do leva 
23 - 24 Čidlo podavače   H Ventil do prava 
25 - 26 Pokojový termostat     

Pokud jsou na systému ústředního vytápění (ÚT) použita dvě čerpadla, obě dvě se zapojují na 
svorku „D“. 
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